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OGGETTO: campioni di acqua destinata al consumo umanc somministrata presso le “case dell’acqua” -
ubicate sul territoric del Comune di TRADATE rispettivamente in Piazza Mercato e Via L. Da Vinci

Si comunicano gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate su campioni di acqua destinata al
consumo umano prelevate in data 04/02/2016 presso le “case dell’acqua” ubicata nel Vs. Comune:

Punto di ingesso P.zza Mercato Conta microrganismi vitali a 22 °C 0 ufc/mL
Conta microrganismi vitali a 36 °C 0 ufc/mL
Punto di uscita P.zza Mercato Conta microrganismi vitali a 22 °C 10 ufc/mL
Conta microrganismi vitali a 36 °C 0 ufc/mL
Punto di ingesso Via L. Da Vinci Conta microrganismi vitali a 22 °C 00 ufe/mL
Conta microrganismi vitali a 36 °C 26 ufc/mL
Punto di uscita Via L. Da Vinci Conta microrganismi vitali a 22 °C 15 ufe/mL

Conta microrganismi vitali a 36 °C  da 1 a 3 ufc/mL

Gli altri parametri ricercati (Conta Enterococchi intestinali, Conta Escherichia coli, Conta
Pseudomonas aeruginosa, Conta Batteri coliformi) sono risultati assenti.

L'acqua risulta pertanto conforme aj valori di parametro del D.Lvo 02/02/2001 n. 31 Allegato 1.

5i informa altresi che non si sono evidenziate irregolarita relativamente ai parametri chimici
campionati nel punto di uscita.
Si segnala soltanto una concentrazione elevata di ZINCO all'uscita della casa dell’acqua di Piazza Mercato.
A tal proposito sono in corso controlli analitici di tale parametro sulla rete dell’acquedotto di Piazza
Mercato.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile UOC Sicurezza
Alimentare e Nutrizione
Dr. V. Rfnna
Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Renna :
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Allegati: rapporti di prova N° M160210- M160211 del 01/02/2016 e N°C160154 del 03/02/2016
rapporti di prova N° M160208- M160209 del 01/02/2016 e N°C160153 del 03/02/2016
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